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ŚWIETLICA MORTĘGI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROZDZIELNICE I ZASILANIE
1

d.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

18 m 18.000

RAZEM 18.000
2

d.1
KNNR 5
0404-06

Rozdzielnica Główna szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1
KNNR 5
0404-06

Tablica Rozdzielcza szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1
KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

8 szt.żył 8.000

RAZEM 8.000
5

d.1
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
6

d.1
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.1 m 18.000

RAZEM 18.000

2 OŚWIETLENIE
8

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

70 m 70.000

RAZEM 70.000
9

d.2
TZKNBK
XVII 56-01

Wykucie otworów (ślepych) pod łączniki szt

11 szt 11.000

RAZEM 11.000
10

d.2
KNNR 5
1209-02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

9 otw. 9.000

RAZEM 9.000
11

d.2
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
12

d.2
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
13

d.2
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
14

d.2
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski schodowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
15

d.2
KNNR 5
0501-01

Montaż opraw typu LED 60W 4000lm-5500lm kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000
16

d.2
KNNR 5
0501-01

Montaż opraw typu LED 48W 4000lm-5500lm kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
17

d.2
KNNR 5
0501-01

Montaż opraw typu LED 35W/3600lm kpl.

10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
18

d.2
KNNR 5
0501-01

Montaż opraw typu LED 25W/2500lm kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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ŚWIETLICA MORTĘGI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

19
d.2

KNNR 5
0501-01

Montaż opraw awaryjnych kierunkowych kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
20

d.2
KNNR 5
0206-01

Ułożenie przewodów YDY 3x1,5mm2 m

125 m 125.000

RAZEM 125.000
21

d.2
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

150 szt.żył 150.000

RAZEM 150.000
22

d.2
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.8 m 70.000

RAZEM 70.000
23

d.2
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3.000

RAZEM 3.000
24

d.2
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000

RAZEM 3.000

3 GNIAZDA
25

d.3
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
26

d.3
TZKNBK
XVII 56-01

Wykucie otworów (ślepych) pod gniazda szt

24 szt 24.000

RAZEM 24.000
27

d.3
KNNR 5
1209-02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

6 otw. 6.000

RAZEM 6.000
28

d.3
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
29

d.3
KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

32 szt. 32.000

RAZEM 32.000
30

d.3
KNNR 5
0206-01

Ułożenie przewodów YDY 3x2,5mm2 m

70 m 70.000

RAZEM 70.000
31

d.3
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

96 szt.żył 96.000

RAZEM 96.000
32

d.3
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
33

d.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
34

d.3
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.25 m 60.000

RAZEM 60.000

4 ZASILANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH
35

d.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

35 m 35.000

RAZEM 35.000
36

d.4
TZKNBK
XVII 56-01

Wykucie otworów (ślepych) pod gniazda szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000
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37
d.4

KNNR 5
1209-02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

5 otw. 5.000

RAZEM 5.000
38

d.4
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
39

d.4
KNNR 5
0206-01

Ułożenie przewodów YDY 3x2,5mm2 m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
40

d.4
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

22 szt.żył 22.000

RAZEM 22.000
41

d.4
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3.000

RAZEM 3.000
42

d.4
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000

RAZEM 3.000
43

d.4
KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

poz.35 m 35.000

RAZEM 35.000

5 INSTALACJA ODGROMOWA
44

d.5
KNNR 5
0605-05

Ułożenie bednarki FeZn 30x4 w wykopie m

50 m 50.000

RAZEM 50.000
45

d.5
KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
46

d.5
KNNR 5
0602-02

Wyprowadzenie bednarki do zacisków kontrolnych m

8 m 8.000

RAZEM 8.000
47

d.5
KNNR 5
0610-07

Zwody poziome m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
48

d.5
KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim
Krotność = 4

m

4.5 m 4.500

RAZEM 4.500
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